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RAKOILAB s.r.0., Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovnik

o

et s .
ilﬁﬂ/f_g\ﬁﬁ zkuSebni laborator €. 1421 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
’,///_;\\\\C‘ do Vodohospodafska laborato¥, N4ab¥. Dr. Benee 2506, 269 01 Rakovnik
e L1421 Telefon: +420 313 518 630 E-mail: info@rakolab.cz www.rakolab.cz
Adresa zadavatele rozboru: Obec Oriéov
Oracov 143
27032 Oradov
Protokol o zkousce €. 230470

Misto odbéru: okr. Rakovnik, Qradov, PV-sit, &.143 OU
Odbér provedl: Spal Vaclav, odbér dle SOP B1.1.1 Datum odbéru:  21.02.2023 08:37
Pffjem provedl: Brabcovd Eva Datum pfijmu: 21.02.2023 13:00
Klasifikace vzorku: pitna voda, vef'ejné zasobovani Datum realizace: 21.02.2023 - 27.02.2023
Nazev zkouSKy Jednotka Vysledek Vy¥pisa oznaeni Nejistota Zpracovéno

limitni hodnoty  mé¥eni dle metody
1. fyzikdlné-chemicky rozbor
amonné¢ ionty mg/] <2 0,13 0,5 (MH) SOP 1 (CSN ISO 7150-1)
barva mg/1 Pt 1,80 20 (MH) 15,0 % SOP 25 (CSN EN ISO 7887)
chlor volny mg/l < 0,05 0,3 (MH) SOP 27 (navod firmy HACH)
CHSK - Mn mg/l 1,50 3 (MH) 10,0 % SOP 9 (CSN EN ISO 8467)
chut’ pfijatelna SOP 34 (CSN EN 1622) +
dusiénany mg/l 13,40 50 (NMH) 9,0 % SOP 7 (CSN ISO 7890-3)
dusitany mg/1 < 0,037 0,5 (NMH) SOP 8 (CSN EN 26777)
konduktivita mS/m 121,8 125 (MH) 2,0 % SOP 22 (CSN EN 27888)
mangan mg/l 0,021 0,05 (MH) 9,0 % SOP 17 (CSN ISO 6333)
pach pfi 20 °C pfijatelny SOP 33 (CSN EN 1622) +
reakce vody - pH (pii 25 °C) 7.2 9,5 (MH) +02 SOP2I (CSN ISO 10523)
teplota vody °C 9,1 +0,2 SOP 35 (CSN 75 7342)
zakal ZF(m) < 0,8 5 (MH) SOP 23 (CSN EN 7027-1)
Zelezo mg/l 0,06 0,2 (MH) 6,0 % SOP 16 (CSN ISO 6332)
2, mikrobiologicky rozbor
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) SOP 36 (CSN EN ISO 9308-1)
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 (MH) SOP 36 (CSN EN ISO 9308-1)
pocet kolonii kult. pti 22 °C KTJ/ml 0 200 (MH) SOP 13 (CSN EN IS0 6222)
pocet kolonii kult. pii 36 °C KTJ/mi 7 40 (MH) 20,0 % SOP 13 (CSN EN ISO 6222)

Legenda: MH-Mezni hodnota, NMH-Nejvy33i mezni hodnota
Metoda oznatend + je mimo rozsah akreditace.
M (#) - Misto provedeni zkouSek: L - Laboratof, O - Zkouska méfena na misté v den odbéru

Protokol miize byt reprodukovan jeding cely, netpiny pouze s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratote. Vysledky zkousek se tykaji
pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Laboratof poskytne na poZadani udaje o pouzité metods.
Laboratorni ¢innosti jsou provad&ny v laboratoti Nabfezi Dr. Benese & 2506 Rakovnik.

Limitni hodnoty pro jakost pitné vody byly pfevzaty z vyhlasky & 252/2004 Sb. v platném znéni.

Vysledky zkouSek jsou uvddény s nejistotou méfeni vyjidienou jako roziifend nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95 %) a nezahrnuji piispévek vyplyvajici z odbéru vzorku.

U vzorkii odebranych laboratoff je Protokol o odbéru, transportu a ptedéni vzor
zékaznika je moZno Protokol o odbéru, transportu a pfedénf vzorku prifaei
Protokol je ukon&en razitkem a podpisem laboratofe.

dispozici k nahlédnuti v laboratofi, nebo na Zadost

Ing. Hynek Klobou¢nik, MBA

Rakovnik, 27.02.2023 vedouci laboratote

ZKUSEBNI LABORATOR
AKREDITOVANA GIA
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