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Misto provedeni zkousek:
Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 312 812 130-2

Zkudebni laborator akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod &.1429 podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Povoleni SUJB vystaveno pod &. SUJB/RCHK/4959/2010 dne 24.2.2010 na dobu neurditou

Protokol o zkousce &. 525/1/2023

Radiologicky rozbor
Vzorek ¢.: 1457/1/2023

Objednavatel méfeni: Rakolab, s.r.o., Frant.Diepolta 1870, Rakovnik, 269 01
Dodavatel vody: Obec Oracov, Oracov ¢p.143, 270 32 Oracov

Pozadovany rozsah méfeni: Gplny rozbor pro Gdely systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidd ve vodé dodavané k vefejnému zasobovani pitnou vodou

Identifikace vzorku:

Vodovod: Oracov, okres Rakovnik

Plvod vody: voda podzemni - dodavana pitna voda
Uprava vody: odradonovani

Misto odbéru: Oragov, MS, &p.143

Upfesnéni: jidelna vodovodn{ kohoutek

Datum odb&ru: 1652023  Cas: 12:15

Odebral: Ing. Hynek Klobouénik MBA, Rakolab s.r.o.

Cislo vzorku objednavatele231297

Udaje o méfent:

Mé&feni provedeno:od 17.5.2023 do 23.5.2023

Misto méfeni: Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Méfeni provedl:  Anastasia Grishina, Ing.

Hodnoceni provedling. Anastasia Grishina, drzitel opravnéni zvlastni odbomné zpiisobilosti k vykonavani
ginnosti zvlasté dileZitych z hlediska radiaéni ochrany ze dne 2.1.2019

Stanoveni Zjisténa | Nejistota | Jednotky | VU, RU, NPH Zpracovano dle metod Pozn,
hodnota x (Zdroj / méfici pfistroje)
celkova objemova aktivita aifa <0,05 Ba/l 0,20 VU SOP & 46 (CSN 75 7611, /EMS 3)
celkova objemova aktivita beta 0,22 | 0,068 Ba/l 05 VU SOP & 47 (CSN 75 7612, /[EMS 3)
objemova aktivita radonu 222 43 0,6 Bag/l 100 RU SOP &. 49 (ESN 75 7624 /EMS 8)
300 NPH

Odborné stanovisko:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje vySetiovaci troveri 0,2 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.
Celkova objemova aktivita beta nepfevySuje vySetiovaci troven 0,5 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska §UJB ¢. 422/2016 Sb.
Objemova aktivita radonu 222 nepfevysuje referenéni Groveri 100 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.

Vysledky rozboru vyhovuji poZzadavkim § 100 zékona ¢&. 263/2016 Sb., na vodu dodavanou k vefejnému zasobovani pitnou
vodou.
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Vzorek poskytl zakaznik vEetné tdaju o odbéru vzorku - vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat.

Mefeni bylo provedeno pristroji ovéfenymi v souladu se zakonem &. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.
Seznam pouZitych pfistroju:

Alf-Beta automaty EMS 3

EMS 8 (&. ovéfovaciho listu: 1054-PS-40071-21 (platnost do 31.12.2023) a 1054-PT-40041-22 (platnost 31.12.2024).
Spektrofotometr, Specord 40, UV-VIS

Emisni spekirometr s induk&né vazanym plazmatem, ICP-OES

*

Vysledky zkousSek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsiteni k=2 s intervalem
spolehlivosti s pravdépodobnosti pfiblizné 95%. Uvedena nejistota méfeni nezahrnuje slozku nejistoty odbéru vzorku

a nevztahuje se na vysledky menSi neZ mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

Nejistota mé&feni nema vliv na hodnoceni spinéni poZadavkil legislativy.

Rozhedovaci pravidlo je popséno v aktuding platném "Doporugeni SUJB - Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd
v pitné vodé pro vefejnou potfebu a v balené vodg".

Zkratky: SOP - standardni opera&ni postup
VU - vySetfovaci trovef objemové aktivity, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sh.
RU - referenéni trovefi obsahu pfirodnich radionuklidd, stanovena vyhlagkou SUJB & 422/2016 Sb.
NPH — nejvyssi pfipustna hodnota, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
AN - aktualizovana norma - laboratof je zplsobild aktualizovat normativni dokumenty identifikujicl zkuSebni postupy
DSPK - dokumentace souvisejici s Pfirugkou kvality
EMS - elektronickd méfici souprava

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkouSenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Konec vysledkové &asti protokolu
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